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Inledning

Inom inomhusbelysning förekommer två olika typer av entreprenader: bytesentreprenad och underhåll/skötselentreprenad. Oftast står hyresgästen eller fastighetsägaren själv för denna entreprenad, den upphandlas därmed inte. Vid bytesentreprenad, vare sig den upphandlas eller inte, är det viktigt att ställa miljökrav på de nya belysningsprodukterna, och då kan Miljöstyrningsrådets kriteriedokument för belysningsprodukter användas. Om entreprenör anlitas, är det viktigt att ställa krav på att denna tar hand om uttjänta ljuskällor på ett miljöriktigt sätt.
	Miljöaspekt 
	Ansats vid upphandling
	Krav återfinns i

	Energiåtgång under användningen
	Minskad energianvändning.
	D.2, D.3

	Användning av farliga ämnen i produkterna
	Minskad användning av farliga kemikalier.
	D.2, D.3


Omfattning
Dokumentet omfattar både utförandeentreprenader och totalentreprenader gällande inomhusbelysning.
Så här används kriterierna i dokumentet
Kriterierna i detta dokument är framtagna i en bred förankringsprocess med olika intressenter och med ett helhetsperspektiv ur miljösynpunkt. Syftet är att hjälpa upphandlande organisationer att ställa relevanta miljökrav för detta produktområde. 
Dokumentet är inte tänkt att användas som en färdig bilaga som kan skickas ut tillsammans med förfrågningsunderlaget. Välj istället ut de kriterier/nivåer som passar ert behov och era målsättningar. 
Eventuellt kan ett tilldelningskriterium ändras till ett obligatoriskt krav eller vice versa om detta är önskvärt (observera dock vilka effekter detta kan få på marknaden). Användaren måste anpassa layout och innehåll till den egna mallen samt ta bort de delar i dokumentet som inte är relevanta att ingå i förfrågningsunderlaget. 
Viktigt är också att ange hur anbudsgivaren ska svara på kriterierna och vilka verifikat (bevismedel) som ska lämnas in (ev. egen svarsblankett).
baskrav

Baskraven är enkla krav för den som vill göra en miljöanpassad upphandling inom detta område. Det finns god tillgång på marknaden och kraven är enkla att verifiera.
avancerade krav

De avancerade kraven omfattar krav som sträcker sig lite längre än baskraven vad gäller miljöprestanda samt kräver mer av upphandlande myndighet/enhet vad gäller granskning av verifikationer och uppföljning. I detta dokument finns inga avancerade krav.
spjutspetskrav

Spjutspetskraven är till för de upphandlande myndigheter/enheter som vill upphandla det miljöbästa alternativet som erbjuds på marknaden. Spjutspetskraven innebär högre krav på verifieringen av kraven (och därmed ökade resurser såsom tid och specialkompetens, om inte en tredjepartskontrollerad verifikation finns tillgänglig). Marknadstillgången är inte lika god som för baskraven och de avancerade kraven. I detta dokument finns inga spjutspetskrav.
Nivåöversikt

Varje kravrubrik (t.ex. D.2) kan innehålla krav på flera nivåer. D.2 och D.3 innehåller förutom baskrav även avancerade krav och spjutspetskrav.
	Nivå
	Krav

	Basnivå
	A.1, A.2, D.1, D.2, D.3 

	Avancerad nivå 

(baskrav+ avancerade krav)
	A.1, A.2, D.1, D.2, D.3

	Spjutspetsnivå 

(avancerade krav + spjutspetskrav)
	A.1, A.2, D.1, D.2, D.3


Tillhörande dokument

Följande dokument kan hämtas på www.msr.se/kriterier/inomhusbelysning: 
· Förstudie  

· Motivdokument 
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A.    Obligatoriska krav på leverantören

Av anbudet skall framgå att anbudsgivaren uppfyller samtliga krav i del A för att anbudet ska kunna accepteras.

A.1.    Entreprenörens Miljö(lednings)arbete
BASKRAV

Anbudsgivaren skall ha rutiner för miljöarbete vid genomförandet av uppdraget som åtminstone innehåller de följande momenten:
· Rutiner för utbildning av personal i miljöfrågor som omfattar betydelsen av miljöpolicyn och miljöledningsrutinerna, miljöaspekterna, roller och ansvar i miljöledningsarbetet, konsekvenser av avvikelser
· Rutiner för att identifiera betydande miljöaspekter vid entreprenad gällande byte av ljuskällor eller underhåll av inomhusbelysning
· Resurser och ansvarsfördelning inom företaget för miljöarbetet

Förslag till verifikat

Anbudsgivaren kan redovisa detta med system såsom ISO 14001 eller EMAS eller genom att anbudsgivaren har ett eget miljöledningssystem och redovisar följande som motsvarar ovanstående punkter:
· Utbildningsplan för personalen, där utbildning omfattar betydelsen av miljöpolicyn och miljöledningsrutinerna, miljöaspekterna, roller och ansvar i miljöledningsarbetet, konsekvenser av avvikelser
· Verksamhetens identifierade betydande miljöaspekter vid entreprenad gällande byte av ljuskällor eller underhåll av inomhusbelysning
· Resurser och ansvarsfördelning inom företaget för miljöarbetet

A.2.    Miljöhänsyn i avfallshanteringen
BASKRAV

Entreprenören skall ha en plan för miljöriktigt omhändertagande av uttjänta ljuskällor, att tillverkarens producentansvar fullföljs genom producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter, SFS 2005:209 med ändringar.
Förslag till verifikat

Uppvisande av plan.
B.    Obligatoriska krav på tjänsten
Inga obligatoriska krav på tjänsten föreslås.
C.    Tilldelningskriterier
Inga tilldelningskriterier till tjänsten föreslås.
D.    Särskilda kontraktsvillkor
D.1.    Entreprenörens miljöledningsrutiner i aktuellt uppdrag
BASKRAV

Anbudsgivaren måste redovisa följande vid kontraktsperiodens start, exempelvis startmötet:

· Konkreta miljömål och handlingsplaner för miljöförbättringsåtgärder för att minimera miljöpåverkan vid entreprenad vid byte av ljuskällor eller underhåll av inomhusbelysningen i aktuellt uppdrag. Ange hur planerade miljöförbättringar kommer att genomföras.  
· Resurser och ansvarsfördelning inom företaget för miljömålen och handlingsplanerna ovan.
· Redovisning och kontroll av uppfyllande av miljömål och genomförande av miljöhandlingsplan
Förslag till verifikat vid uppföljning

Skriftlig dokumentation med miljömål, skriftliga handlingsplaner, redovisade resurser och ansvarsfördelning, samt avstämningsmöte med redovisning.

D.2.    tekniska krav vid Utförandeentreprenader
BASKRAV

Entreprenören i bytes- eller underhållsentreprenaden skall, vid byte av uttjänta ljuskällor till nya ljuskällor i befintlig armatur och vid utbyte av armaturer, tillämpa Miljöstyrningsrådets basnivå på miljökriterier för belysningsprodukter avseende relevanta ljuskällor, se dokument www.msr.se/kriterier/inomhusbelysning, då inköp av ljuskällor och armaturer görs.

Avancerade KRAV

Entreprenören i bytes- eller underhållsentreprenaden skall, vid byte av uttjänta ljuskällor till nya ljuskällor i befintlig armatur och vid utbyte av armaturer, tillämpa Miljöstyrningsrådets avancerade nivå på miljökriterier för belysningsprodukter avseende relevanta ljuskällor då inköp av ljuskällor och armaturer görs. Se dokument www.msr.se/kriterier/inomhusbelysning.
SpjutspetsKRAV

Entreprenören i bytes- eller underhållsentreprenaden skall, vid byte av uttjänta ljuskällor till nya ljuskällor i befintlig armatur och vid utbyte av armaturer, tillämpa Miljöstyrningsrådets spjutspetsnivå på miljökriterier för belysningsprodukter avseende relevanta ljuskällor då inköp av ljuskällor och armaturer görs. Se dokument www.msr.se/kriterier/inomhusbelysning.
Förslag till verifikat vid uppföljning

Inköpsspecifikationer enligt ovan.

D.3.    Miljöhänsyn vid planering och tekniska val totalentreprenader

BASKRAV

Entreprenören i bytes- eller underhållsentreprenaden skall, vid byte av uttjänta ljuskällor till nya ljuskällor i befintlig armatur och vid utbyte av armaturer, tillämpa Miljöstyrningsrådets basnivå på miljökriterier för belysningsprodukter och belysningsplanering
 avseende relevanta delar då entreprenaden utförs. Se dokument www.msr.se/kriterier/inomhusbelysning .
Avancerat KRAV

Entreprenören i bytes- eller underhållsentreprenaden skall, vid byte av uttjänta ljuskällor till nya ljuskällor i befintlig armatur och vid utbyte av armaturer, tillämpa Miljöstyrningsrådets avancerade nivå på miljökriterier för belysningsprodukter och belysningsplanering
 avseende relevanta delar då entreprenaden utförs, Se dokument www.msr.se/kriterier/inomhusbelysning.
SpjutspetsKRAV

Entreprenören i bytes- eller underhållsentreprenaden skall, vid byte av uttjänta ljuskällor till nya ljuskällor i befintlig armatur och vid utbyte av armaturer, tillämpa Miljöstyrningsrådets spjutspetsnivå på miljökriterier för belysningsprodukter och belysningsplanering
 avseende relevanta delar då entreprenaden utförs. Se dokument www.msr.se/kriterier/inomhusbelysning,.
Förslag till verifikat vid uppföljning

Redovisning av belysningsprojektering alternativt inköpsspecifikationer enligt ovan.
Versionshistorik
Version 2.0 2011-01-18
Ursprunglig version.






� Detta eftersom entreprenören är ansvarig för belysningsplaneringen.


� Se not 1


� Se not 1
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